
Уровень (Level) 0 Уровень (Level) 1 Уровень (Level) 2 Уровень (Level) 3 Уровень (Level) 4

Авария датчика регулятора
Regulation probe Alarm

Рабочая точка
Set point SEt

Полоса
Band bnd

Аналоговые входы
Analog inputs TP

Аварии
Alarms Err

Цифровые входы
Digital inputs Id

Параметры
Parameters PAr

Функции карты копирования
Copy card functions SCF

Статус
Status StA

Пароль
Password Pss

Рабочие часы
OperatHours OHr

Сброс часов
Hours reset rES

Значение рабочей точки
Set point value

Значение полосы регулирования
Regulation band value

Коды
Code t01…t02

Коды аварий
Alarm code E00…

Коды
Code i01…i07

Парам.конфигурации
Configuration par. CnF

Парам.компрессора
Compressor par. CP

Парам.вентилятора
Fan par. FAn

Парам.аварий
Alarm par. FAn

Запись на карту копирования
Writes on copy card UL

Чтение с карты копирования
Reads on copy card UL

EWCM включен
EWCM  ON

EWCM выключен
EWCM  Off

Значение пароля
Password value

Компрессора
Comp. OH1…OH4

Компрессора
Comp. CH1…CH4

Значение аналогового входа
Analog input value

Состояние цифрового входа
Digital input status

Индекс параметра
Index par. H01…

Индекс параметра
Index par. C01…

Индекс параметра
Index par. F01…

Индекс параметра
Index par. A01…

Да    Нет
y   n

Да    Нет
y   n

Часы наработки компрессора
Operation hours comp.

Сброс часов наработки компрессора
Reset hours comp.

Значение параметра
Parameter value

Значение параметра
Parameter value

Значение параметра
Parameter value

Значение параметра
Parameter value
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